基站节能评估测试规范
1　 范围

本规范规定了基站节能评估测试规范。
本规范适用于基站。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3　 术语和定义
4　 评估原则
基站节能评测，必须包含第5章
示范工程，相关基站参考标杆站资料来申报
5　 能效测试
5.1　 用能监控系统评估

（1）标杆站必须全部具备能耗监控：（各单位提供自己目前标杆站的监控指标）
（2）其它站能耗监控系统建设进度：（各单位提供其它站的监控指标）、全监控建设进度计划
5.2　 能耗测试

企业基站年度总能耗（报2011年）
各类标杆站描述（至少包括载频数、天线功率）、年度能耗、数量（2011年）
网络服务用户数（报2011年）
总能耗/用户数（不得高于前一年）
6　 可再生能源使用率
   R=输入可再生能源量/总能源量
7　 典型节能技术应用评估
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